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Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach 
ul. Gorzowska 7/6
66-435 Krzeszyce

Dotyczy: ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie w związku z art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz 
na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody nr  
015/2026-5 oraz 015/2026-4 z dnia  20.02.2026 r. pobranych w dniu 17.02.2026 r.  z 
wodociągu publicznego Rudnica w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez 
administratora wodociągu – Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach – stwierdza 
przydatność wody do spożycia przez ludzi.          

Analiza wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 17.02.2026 r.  
z punktu znajdującego się w Stacji Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci oraz na 
sieci Rudnica ul. Kolejowa 10 wykazała, że woda w zakresie badanych parametrów jakości 
wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2294). 
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